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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Kebutuhan energi listrik itu sangat dibutuhkan keberadannya untuk 

keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan tenaga listrik berbanding 

lurus dengan pertumbuhannya ekonomi [1]. Maka dari itu dibutuhkan keandalan 

listrik yang baik dan juga aman pada sistem kelistrikkan, oleh sebab itu apabila 

keandalan sistem kelistrikkannya aman dan juga baik. Sehingga pada peralatan 

dan instrumen ketenaga listrikkan sebaiknya harus diperhatikan segi keamanannya 

dan juga penyaluran energi listrik secara terus menerus sangat berkaitan dengan 

keamanan. Jadi kebutuhan konsumen dapat terpenuhi apabila kualitas sistem 

kelistrikkannya baik. 

  Oleh sebab itu sistem ketenaga listrikkan sebaiknya harus di rancang 

dengan baik, aman dan sesuai dengan kapasitas pembangkitnya. Biasanya pada 

sistem pembangkit, maupun distribusi dan juga transmisi tempat terjadinya 

gangguan dalam sistem tenaga listrik. Jika terjadi kegagalan pada suatu peralatan 

ataupun gangguan lain yang dapat mengakibatkan terlepasnya (tripped) pada 

suatu pembangkit dari sistem tenaga listrik. Perubahan beban yang sangat 

bervariasi  akan berdampak di kestabilan sistemnya dan ini bisa dikatakan 

gangguan yang terjadi pada sistem tersebut sehingga gangguan yang dapat 

mengakibatkan kondisi tidak stabil, maka frekuensi dan tegangan  pada suatu 

sistem mengalami pergeseran dari kondisi normal atau bisa dikatakan mengalami 

ketidakstabilan. Sehingga dengan kondisi tidak stabil ini harus bisa kita atasi agar 

tidak terjadi penurunan (drop) frekuensi yang sangat drastis, karena jika terjadi 

penurunan (drop) frekuensi yang sangat drastis turunnya akan mengakibatkan 

pemadaman total (black out). 

 Agar daya listrik di salurkan secara terus menerus, dari pembangkit 

kebeban terus terjaga dan juga agar sistem dapat berjalan secara normal atau 

sesuai dengan prosedur, sehingga tidak mengalami pemadaman total (black out) 
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saat terjadi padamnya suatu pembangkit, maka dilakukanlah pelepasan beban 

(load shedding) sebagai langkah untuk  memperbaiki frekuensi yang tidak stabil 

pada sistem. 

 Berdasarkan penelitian David Firdaus “ Simulasi dan Analisis Stabilitas 

Transien dan Pelepasan Beban pada Sistem Kelistrikkan PT. Semen Indonesia 

Pabrik Aceh,” Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). 2016 [1] dan Esha Riswanda 

“Evaluasi Sistem Pelepasan Beban dengan Menggunakan Under Frequency Relay 

Pada Sistem Tenaga Listrik di Industri Minyak dan Gas,” Tugas Akhir Teknik 

Elektro Universitas Sriwijaya. 2015 [2] dan juga berdasarkan penelitian Monang 

Ali Wijaya Purba, “Evaluasi Pelepasan Beban Sistem Tenaga Listrik PT Expan 

Nusantara,” Tugas Akhir Teknik Elektro Universitas Sriwijaya.2004 [3]. 

Oleh karena itu saya mengambil judul Evaluasi Pelepasan Beban di PT. 

Pupuk Sriwidjaja Palembang karena kebutuhan sistem tenaga listrik semakin 

banyak yang menggunakan sehingga diperlukan evaluasi Pelepasan Beban Lebih 

agar dapat meminimalisir terjadinya gangguan sehingga tidak menyebabkan 

pemadaman total (blackout). 

1.2 Perumusan Masalah 

      Pada suatu sistem tenaga listrik akan mengalami berupa gangguan, tidak 

jarang akan menyebabkan pemadaman total sehingga frekuensinya akan menurun 

dengan cepat dibawah frekuensi normalnya, sehingga dari gangguan pada sistem 

tenaga listrik yang dialami akan mengakibatkan generatornya lepas. Oleh sebab 

itu penelitian ini dilakukan agar bisa mengevaluasi pelepasan beban jika terjadi 

gangguan pada sistem kelistrikkan di PT. Pupuk Srwidjaja Palembang, dalam hal 

ini adapun perumusan masalah yang hendak di ulas pada tugas akhir ini yaitu : 

 Total beban yang harus dilepas pada setiap tahap pelepasan beban dan 

setting frekuensinya apakah cukup dan juga bisa mengembalikan frekuensi sistem 

kembali kebatas frekuensi yang aman dan juga sesuai prosedur dengan frekuensi 

tidak dibawah dari frekuensi nominal. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

       Terdapat tujuan yang hendak di capai  untuk tugas akhir ini yaitu agar sistem 

dapat berjalan secara normal atau sesuai dengan prosedur dengan frekuensi tidak 

boleh dibawah frekuensi nominal yaitu 5% dari frekuensi normal yaitu 47,5 Hz, 

sehingga tidak mengalami pemadaman total (black out).  

1.4 Pembatasan Masalah 

       Untuk menyederhanakan masalah ini , maka dalam Evaluasi Pelepasan Beban 

di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dibutuhkan pembatasan antara lain : 

1.  Evaluasi Pelepasan Beban hanya di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

2.  Hanya mengevaluasi sistem kelistrikkan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang 

dengan melakukan perhitungan manual dari data yang diambil dari pihak 

di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

3.  Tidak menghitung respon governor pembangkit. 

4.  Hanya membahas penurunan frekuensi akibat suplai daya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Terdapat sistematika penulisan pada tugas akhir ini yang dibagi dalam  

     beberapa bab, yaitu:  

BAB 1     : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan  

masalah, dan juga sistematika penulisan. 

BAB II              : TINJAUAN PUSTAKA 

     Dalam bab ini membahas teori yang berkaitan dengan, 

pelepasan beban, pembahasan tentang pelepasan beban, faktor 

yang mempengaruhi menurunnya frekuensi akibat 

ketidakseimbangan.  
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BAB III    : METODOLOGI PENELITIAN 

    Dalam bab ini membahas tentang metode-metode yang hendak 

ditempuh, meliputi penetapan tempat, waktu penelitian, 

penetapan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan 

melakukan langkah-langkah perhitungan.  

BAB IV              :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang perhitungan teknis yaitu                                   

melakukan perhitungan manual dari data yang telah di terima 

dari pihak di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan 

menunjukkan perubahan penurunan frekuensi  dan juga 

memaparkan hasil evaluasi setelah terpasang pelepasan beban. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penulisan tugas 

akhir ini dan juga saran dari hasil yang terdapat pada uraian 

BAB IV. 
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