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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin bertambahnya penduduk yang mana disertai dengan 

meningkatnya akan pertumbuhan dalam ekonomi serta perkembangan didalam 

sektor industri, maka semakin besarnya kebutuhan akan energi listrik yang 

merupakan suatu proses untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah. 

Hal tersebut sering dialami pada suatau daerah seperti perkotaan maupun 

pedesaan dimana energi listrik yang disalurkan harus dalam kondisi baik dan 

optimal.[1]  

Adapun peran dari sistem distribusi adalah untuk melakukan penyaluran 

tenaga listrik ke berbagai konsumen, yang mana tegangannya terlebih dahulu 

dirubah sesuai dengan konsumen yang disalurkan. Sistem distribusi itu sendiri 

adalah tahapan yang paling terakhir pada sistem tenaga listrik. Dikarenakan 

menyalurkan tenaga listrik langsung ke konsumen.  

Sering terjadinya masalah pada saluran distribusi, seperti halnya tegangan 

yang di salurkan dari suatu sistem tidak sama dengan tegangan yang akan diterima 

oleh beban. Peristiwa tersebut dapat ditimbulkan karena adanya jatuh tegangan 

sepanjang saluran distribusi yang menyebabkan berkurangnya tegangan yang 

dikirim oleh sistem. Jatuh tegangan yang sering terjadi disebabkan karena adanya 

pengaruh baik dari suatu nilai impedansi saluran, panjang saluran, jenis kabel, 

luas penampang  maupun arus saluran.[2]  

 Pada setiap Gardu Induk sistem tenaga listrik memiliki beberapa 

penyulang yang berbeda dengan karakteristik penyulang masing – masing. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa adanya penyulang yang memiliki karakteristik yang 

serupa dengan penyulang lainnya pada suatu Gardu Induk. Dilihat dari 

karakteristik panjang saluran, nilai impedansi kawat penghantar, jenis kawat 

penghantar dan luas penampang yang tidak jauh berbeda. Dari karateristik 

penyulang tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya jatuh 
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tegangan pada suatu saluran distribusi. Sehingga, besarnya perbandingan nilai 

jatuh tegangan yang terjadi pada suatu penyulang yang memiliki karakteristik 

penyulang yang serupa seharusnya tidak jauh berbeda.  

Berdasarkan tugas akhir dari Yuniarti (2018) dari Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan judul Analisa Perhitungan Drop 

Tegangan Menengah 20 kV Pada Penyulang Mutiara di PT.PLN (Persero) Rayon 

Muaradua dan tugas akhir dari T. Ahlul Arif Maulana (2019) dari Teknik Elektro 

Universitas Syiah Kuala dengan judul Analisis Jatuh Tegangan Jaringan 

Distribusi Primer 20 kV Pada Penyulang Ulee Kareng PT. PLN (Persero) Banda 

Aceh yang dijadikan sebagai acuan tugas akhir penulis.[2][3]  

Dengan demikian, penulis akan melakukan analisa perbandingan jatuh 

tegangan jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV pada dua penyulang di 

Gardu Induk Keramasan.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini, rumusan masalah yang bisa diambil adalah 

melakukan analisa perbandingan nilai jatuh tegangan pada penyulang seribu dan 

penyulang papua di Gardu Induk Keramasan dengan karakteristik penyulang yang 

serupa dilihat dari panjang saluran pada kedua penyulang tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini  yaitu  

1. Untuk melakukan perhitungan nilai jatuh tegangan yang terjadi pada 

penyulang seribu dan penyulang papua di Gardu Induk Keramasan.  

2. Untuk melakukan analisa perbandingan nilai jatuh tegangan pada 

penyulang seribu dan penyulang papua di Gardu Induk Keramasan dengan 

variabel yang serupa. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diambil pada tugas akhir ini, antara 

lain adalah : 

1. Dapat dijadikan sebagai ilmu dasar perkuliahan mengenai teori jatuh 

tegangan pada sistem tenaga listrik.  

2. Dengan dilakukannya perbandingan nilai jatuh tegangan pada 

penyulang seribu dan penyulang papua di Gardu Induk Keramasan 

dengan variabel yang serupa, maka dapat mengetahui apakah 

perbandingan besarnya nilai jatuh tegangan antara kedua penyulang 

terdapat anomali atau tidak.  

1.5 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

1. Hanya melakukan pembahasan tentang jatuh tegangan yang terjadi 

pada jaringan tegangan menengah pada jaringan distribusi tegangan 

menengah 20kV. 

2. Perhitungan dan perbandingan nilai jatuh tegangan yang dilakukan 

hanya pada penyulang seribu dan penyulang papua di Gardu Induk 

Keramasan. 

3. Data yang digunakan pada tugas akhir ini merupakan data sekunder 

dari Gardu Induk Keramasan sebagai acuan dalam perhitungan nilai 

jatuh tegangan.  

 

1.6 Metode Penelitian  

Adapun beberapa metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas 

akhir ini, yaitu : 

1. Metode Pengumpulan Data  

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan berbagai data dan 

informasi yang benar, dimana dilakukannya dengan mendatangi secara 

langsung tempat lokasi yang ingi dilakukan penelitian yaitu lebih tepatnya 

di Gardu Induk Keramasan. 
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2. Metode Studi Literatur 

Adanya kegiatan pengumpulan materi – materi dari berbagai literatir. 

Seperti, jurnal, internet buku referensi dan literatur lainnya yang 

berhubungan mengenai sistem jaringan distribusi. 

3. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dari lokasi penelitian, maka dilakukannya 

pengolahan data yang didapatkan dengan melakukan tahapan perhitungan 

secara manual serta dilakakukn analisa terhadap hasil yang didapatkan. 

4. Bimbingan dan Diskusi 

Dilakukannya diskusi mengenai beberapa topik pada tugas akhir secara 

langsung kepada dosen pembimbing, teman maupun pihak yang 

memahami jaringan distribusi di Gardu Induk yang dibahas pada tugas 

akhir penulis.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdapat beberapa bahasan yaitu latar belakang 

masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, manfaat penulisan, batasan 

masalah, metodologi penulisan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat beberapa teori atau materi yang hanya berkaitan tentang 

materi jatuh tegangan, dan jaringan distribusi tegangan menengah pada 

sistem tenaga listrik. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tahapan penelitian, terdapat alat serta bahan yang akan  

digunakan, dan adanya kegiatan penelitian dalam melakukan analisa 
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terhadap nilai jatuh tegangan pada suatu jaringan distribusi tegangan 

menengah. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Membahas mengenai hasil data yang diolah serta adanya analisa 

terhadap nilai jatuh tegangan yang didapatkan melalui perhitungan jatuh 

tegangan pada jaringan tegangan menengah. . 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapa kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan dan 

terdapat juga saran dari penulis untuk pihak lokasi yang dilakukan 

penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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