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ABSTRAK 

 

PERENCANAAN JARINGAN DISTRIBUSI SISTEM TENAGA LISTRIK 

DI JALAN SUBUR DESA AIR DUREN KECAMATAN PEMALI 

KABUPATEN BANGKA 

(Muhammad Mahathir Farhan, 03041181419017, 2018, 69 halaman) 

 

 Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini adalah 

sumber energi listrik. Namun masih ada beberapa desa yang belum menikmati 

energi listrik hingga saat ini yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan 

desa tersebut. Salah satunya di Jalan Subur Desa Air Duren Kecamatan Pemali 

Kabupaten Bangka. Desa ini memiliki total 63 rumah dan 1 mushola dengan total 

perkiraan daya yang dibutuhkan sebesar 58900 VA. Oleh karena itu diperlukan 

suatu perencanaan jaringan distribusi sistem tenaga listrik sehingga hasil yang 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pedoman bagi instansi 

terkait dalam membangun  jaringan distribusi sitem tenaga listrik di Kabupaten 

Bangka. 

 Pada perencanaan ini, pengambilan data dilakukan dengan observasi 

langsung ke lapangan. Hasil dari perencanaan ini antara lain, dibutuhkan 2 unit 

transformator dengan kapasitas masing-masing 50 KVA. Penghantar yang 

digunakan pada SUTM adalah penghantar AAAC 70 mm
2
 sepanjang 9135 meter. 

Penghantar yang digunakan pada SUTR adalah LVTC 3x35+25 mm
2
 dengan 

panjang penghantar 2558 meter. Dengan nilai drop tegangan pada Jaringan 

Tegangan Menengah (JTM) di Jalan Subur Desa Air Duren adalah; Trafo 

1=0,009%  dan Trafo 2=0,004%. Drop Tegangan pada Jaringan Tegangan 

Rendah (JTR) di Jalan Subur Desa Air Duren adalah; SUTR Trafo 1: Jurusan I 

Cabang I=0,558%, Jurusan I Cabang II=0,201% ; Jurusan II=0,401%, SUTR 

Trafo 2: Jurusan I=0,430% ; Jurusan II=0,287%. Besar Rancangan Anggaran 

Biaya (RAB) perencanaan jaringan distribusi sistem tenaga listrik di Jalan Subur 

Desa Air Duren adalah Rp 976.007.025. 

 

Kata kunci: perencanaan, distribusi, listrik, RAB, drop teganga
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang 

menyebabkan tingginya kebutuhan akan pemanfaatan energi di berbagai aspek 

kehidupan. Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan hingga saat ini 

adalah sumber energi listrik. Energi listrik mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan sumber energi lain, demikian juga sebaliknya. Hal inilah yang 

menyebabkan energi listrik merupakan salah satu pilihan utama pemakaian energi. 

Pertumbuhan ekonomi akan memacu peningkatan kebutuhan tenaga listrik, 

sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dari waktu ke 

waktu. Namun, masih ada beberapa desa yang belum dapat menikmati energi listrik 

yang mana dengan tidak adanya energi listrik pada beberapa desa ini yang dapat 

menghambat berkembangnya desa tersebut. Salah satunya adalah Jalan Subur Desa 

Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.  

Penyediaan energi listrik merupakan salah satu komponen penunjang untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kecerdasan masyarakat dan mempercepat 

modernisasi desa tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan sistem 

tenaga listrik seperti desain sistem pembangkit, jaringan transmisi dan sistem jaringan 

distribusinya yang dimanfaatkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan energi listrik saat ini maupun di masa mendatang. 

Perencanaan sistem distribusi energi listrik merupakan bagian yang esensial 

dalam mengatasi pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang cukup pesat. 

Perencanaan diperlukan sebab berkaitan dengan tujuan pengembangan sistem 

distribusi yang harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan ekonomis.  

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang penting dalam era 

globalisasi ini dimana hampir seluruh kebutuhan manusia berkaitan dengan 

menggunakan peralatan menggunakan energi listrik dan lainnya. Hal ini menunjukan 

betapa pentingnya energi listrik ini dalam kehidupan manusia pada masa modern 
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seperti sekarang ini. Yang melatar belakangi penulis untuk merencanakan jaringan 

distribusi Jalan Subur Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah 

karena penelitian sebelumnya yang membahas tentang Perencanaan Sistem Distribusi 

Untuk Perumahan PNS PEMDA (OPI) Di Jaka Baring oleh Meity Tri Purwanti 2004 

dan Perencanaan Jaringan SUTM, SUTR dan Gardu Distribusi di Desa Simpang 

Sender Timur Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan oleh Anjelina 

2012. 

Oleh karena itu penulis akan membahas “PERENCANAAN JARINGAN 

DISTRIBUSI SISTEM TENAGA LISTRIK DI JALAN SUBUR DESA AIR 

DUREN KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA” 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Merencanakan jaringan distribusi sistem tenaga listrik yang optimum. 

2. Untuk merencanakan jaringan SUTM maupun SUTR. 

3. Untuk menentukan besar kapasitas transformator yang digunakan. 

4. Untuk menentukan besarnya biaya investasi yang dibutuhkan dalam 

perencanaan. 

 

1.3 MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perencanaan jaringan 

distribusi dan Pengenalan dari dekat keadaan yang sebenarnya yang terjadi di 

lapangan. 

2. Bagi instansi sebagai bahan referensi dalam membangun jaringan distribusi 

sistem tenaga listrik di Jalan Subur Desa Air Duren Kecamatan Pemali 

Kabupaten Bangka. 

 

1.4 PERUMUSAN MASALAH 

Penyediaan energi listrik merupakan salah satu komponen penunjang untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kecerdasan masyarakat dan mempercepat 
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modernisasi desa tertinggal. Namun, pada kenyataannya masih ada desa yang belum 

dapat menikmati energi listrik. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan sistem 

tenaga listrik seperti desain sistem pembangkit, jaringan transmisi dan sistem jaringan 

distribusinya yang dimanfaatkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan energi listrik saat ini maupun di masa mendatang. Tujuan dalam 

penulisan ini adalah untuk merencanakan sistem distribusi yang optimum dengan 

studi kasus pada Jalan Subur Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. 

Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah dengan 

metode studi lapangan untuk melihat lokasi serta keadaan dari desa tersebut. 

Kemudian, hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini nantinya dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dan pedoman bagi instansi terkait dalam membangun 

jaringan distribusi sitem tenaga listrik di Kabupaten Bangka. 

 

1.5 PEMBATASAN MASALAH 

Pada penelitian ini, penulis hanya membahas tentang perencanaan jaringan 

distribusi saluran udara tegangan menengah dan tegangan rendah dengan 

memposisikan pada jaringan yang terpasang sekarang, yaitu : 

1. Perenanaan jumlah tiang dan konstruksi lainnya 

2. Perencanaan jenis penghantar yang akan digunakan 

3. Perencanaan trafo yang akan digunakan 

4. Perencanaan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahsan Tugas Akhir ini disusun dengan urutan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                                        

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori pendukung yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas yaitu meliputi teori sistem distribusi dan transformator 

distribusi 

BAB III METODOLOGI  

Bab ini menejlaskan tentang teknik atau langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang meliputi variable penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang meliputi data, perhitungan 

berdasarkan parameter – parameter yang telah ditentukan dan pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini beirisi hasil pembahasan tugas akhir dalam suatu uraian 

kesimpulan dan saran. 
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