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ABSTRAK

Dalam operasinya, Transformator Daya memiliki kemampuan tertentu dalam 

melayani beban. Jika Transformator Daya itu dibebani dengan beban penuh secara 

kontinyu maka Transformator Daya akan mengalami panas yang berlebih, yang akan 

menyebabkan kerusakan isolasi Transformator Daya tersebut.

Berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, dibutuhkan data beban untuk

menghitung kapasitas beban tersebut.

• Pada saat beban dalam kondisi berputar ( running ) memerlukan kapasitas

beban sebesar 5364 kVA. Bearti dalam keadaan normal bisa menggunakan 1

Trafo saja, dikarenakan jika terjadi gangguan atau perbaikan salah satu trafo

tersebut sebab pada industri seperti PT. Pertamina tidak diperbolehkan kilang

berhenti atau stop pada saat beroperasi, sehingga diperlukan sepasang trafo.

• Pada saat beban dalam kondisi starting, dalam hal ini diasumsikan hanya pada

beban motor ZM - 2501 - 1. Lalu beban - beban motor lain diasumsikan

suadah dalam kondisi berputar atau running. Maka kapasitas beban yang

diperlukan oleh kapasitas Trafo Daya sebesar 12.334,6 kVA untuk mealyani

semua beban yang beroperasi. Dari Kpasitas yang tersedia sebesar 2x7000

kVA.

Kata Kunci : Data beban , kapasitas beban dan Kapasitas Trafo
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MOTTO

• tEibak aba keberhasilan tanpa perjuangan ban tibak aba perjuangan tanpa

perngorbanan

• £bapa batang, sapa bimbingan, sapa ujian, sapa rebisi ban sapa toisuba

• ZEiaba boa pg lebib inbab Selain boa agar skripsi ini cepat Selesai

kupersembahkan 3xepaba :

• |Dapa & jilama, liak Abe & i&urpa, ban apukku 

illapa tersapang

• tKeman - tEeman seperjuangan
• Almamaterku
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada sistem kelistrikan dalam industri transformator daya merupakan elemen 

penting untuk mendukung proses produksi. Kilang Polypropylene merupakan salah 

satu Kilang Petro Kimia di PT. Pertamina Plaju, yang memiliki sistem kelistrikan 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam operasinya.

Sistem kelistrikan itu terdiri dari sistem pembangkit dan sistem distribusi,

pada bagian sistem distribusi diatur agar mendapatkan kehandalan sistem yang tinggi

dan menghasilkan effiensi yang cukup.

Sehubungan dengan itu dibangunlah kilang Polypropylene dengan Perencanaan

awal untuk menentukan kapasitas trafo daya untuk melayani kapasitas beban

terpasang. Sehingga dapat diketahui kapasitas cadangan dari trafo yang tersedia, jika 

ada penambahan beban berupa beban yang digerakkan oleh motor.

Maka dari itu, dibutuhkan evaluasi dalam hal ini apabila dilakukan penambahan

beban.

Teknik Elektro Universitas Sriwijaya
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1.2 MASALAH YANG AKAN DIBAHAS

Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah untuk 

mengevaluasi kapasitas Transformator Daya 2x7 MVA terhadap beban terpasang 

dengan beban yang tersedia.

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui 

apakah kapasitas trafo yang tersedia masih mampu melayani beban yang terpasang 

pada Sistem Tenaga Listrik di Kilang Polypropylene PT. Pertamina Plaju.

1.4 BATASAN MASALAH

Agar penulisan tugas akhir ini sesuai dengan tujuan penulis, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: Evaluasi kapasitas tersedia

Transformator Daya 2x 7000 kVA, agar pembebanan transformator daya tidak

melebihi dari kapasitas yang tersedia.

Teknik Elektro Universitas Sriwijaya
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1.5 METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisann tugas akhir ini adalah :

1. Studi Pustaka :

• Melingkupi dokumen penunjang Plant Engineering & Construction Division

• Mempelajari rumus — rumus yang digunakan untuk membantu dalam 

Evaluasi Kapasitas Transformator Daya.

2. Pengumpulan data :

Melakukan tinjauan langsung pada sistem tenaga listrik kilang polypropylene

PT. Pertamina RU III Plaju

3. Bimbingan / Konsultasi

• Melakukan konsultasi dan diskusi dengan pengawas di kilang

polypropylene terutama di bagian Engineering PT. Pertamina Plaju dan

teman-teman sesama mahasiswa.

4. Analisa

• Menganalisa dan membandingkan antara teoritis yang didapat di perguruan 

tinggi dengan masalah - masalah yang ada di lapangan.

Teknik Elektro Universitas Sriwijaya
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